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DPS 411

DSS 412

Vorfilter-Vorstufe FCA 2513

Vorfilter FCA 2514
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Schaltkasten

control panel

Option = Taupunktmessung

option = dew-point messurement

Vorfilter

prefilter

FCA 25 XNF

Nachfilter

afterfilter

FCA 25 ZNM
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4

5

74

5

6

Anschlussgr ssen / connection size
Stutzen / nozzle Gr sse / size

N1 Eintritt/inlet 3/8" BSP innen/female
N2 Austritt/outlet 3/8" BSP innen/female

N3/N4 Kondensat/condensate M10 innen/female
ca./app. 30 kgMa stab/scale 1:3,33

Adsorptionstrockner DPS 4 BM

adsorption dryer DPS 4 BM
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